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Olbia, 14/03/2022      Prot. GFD  ______   D7 

 

  

OGGETTO: Comunicato interruzione flusso idrico in data 16/03/2022 per lavori di 

riparazione sulla Condotta dell’ acqua grezza in ingresso al Potabilizzatore 

Agnata 

 
Trasmissione via PEC  

 
 
COMUNE DI OLBIA – Sig. Sindaco comune.olbia@actaliscertymail.it 

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO – 

Sig. Sindaco 
protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

COMUNE DI GOLFO ARANCI – Sig. Sindaco comune.golfoaranci@pec.it 
COMUNE DI TELTI – Sig. Sindaco protocollo.telti@pec.comunas.it 
COMUNE DI MONTI – Sig. Sindaco monti@pec.comune.monti.ss.it 
COMUNE DI PADRU – Sig. Sindaco protocollo.@pec.comune.padru.ss.it 
COMUNE DI ARZACHENA – Sig. Sindaco dir.aagg@pec.comarzachena.it 
SIAN Olbia                                                                sian@aslolbia.it 

DISTRETTO 5 antonio.catte @abbanoa.it 
 

 

Si comunica che, in data 16 Marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:00, per poter procedere alla 

riparazione di una perdita sulla condotta DN 500 all’ interno dell’Impianto di Potabilizzazione Agnata, 

si dovrà interrompere l’approvvigionamento idrico ai serbatoi da esso alimentati. 

Pertanto, valutati i tempi dell’intervento e di riavvio ed il recupero dei livelli ottimali  nei serbatoi per 

la ripresa della regolare distribuzione in rete, salvo imprevisti, potranno presentarsi disservizi nei 

Comuni sotti indicati: 

 

- Olbia Centro abitato e Frazioni di S. Pantaleo, Berchiddeddu e Pittulongu dalle ore 16:00 alle 

ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione; 

Murta Maria e Porto Istana 16:00 alle ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione; 

- Loiri: limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con cali di portata e 

pressione,            

- Porto S.Paolo limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16:00 alle ore 20:00  con cali di 

portata e pressione,            

- Golfo Aranci e Frazioni. limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

con cali di portata e pressione,            

- Padru e Frazioni. limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con cali 

di portata e pressione,            
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- Telti limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con cali di portata e 

pressione,            

- Monti limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con cali di portata e 

pressione,            

- Arzachena e Frazioni limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con 

cali di portata e pressione,            

- Distretto 5.- Dalle ore 08:00 alle ore 18:00 interruzione della fornitura dal Sollevamento Idrico 

Monte Freare; 

 

Si prevede il ripristino della regolare erogazione in distribuzione per le ore 20:00. 

I serbatoi che alimentano le reti di distribuzione saranno costantemente monitorati per consentire di 

mantenere l’erogazione secondo il programma e le limitazioni di cui in premessa. 

Sarà nostra cura contenere le limitazioni qualora l’andamento dei consumi lo consenta. 

Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali variazioni al programma di cui in premessa. 

A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero 

verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate. 

Si chiede cortesemente di informare la popolazione anche attraverso i vostri canali di comunicazione 

interni. 

        

 

   Distinti saluti 

                                                                                                                            
U.O. Produzione Distretto D7 

                                                                                                    Il Responsabile 
                                                                                           Geom. Gianfranco Doneddu 
                                                                                              
 

                                                                                                    
 
                                                                                                        
  


